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WIADCZENIE

Zgodnie z artyku em 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. - „Prawo budowlane” / Dz.U. 

z 2003r. Nr 207, poz 2016 wraz z pó niejszymi zmianami / my ni ej podpisani 

wiadczamy, e projekt budowlany „Modernizacja rozprowadzenia ciep a 

w pomieszczeniu wymiennikowni na terenie budynku Urz du Gminy oraz Gminnego 

rodka Kultury w Podegrodziu.” sporz dzony w kwietniu 2012 r. dla Urz du Gminy 

Podegrodzie 33-386, Podegrodzie 248, przewidziany do realizacji na dzia ce nr. ew. 
dz. nr 634/1, 634/2,634/3,634/4 zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma s .

Projektant: mgr in . Krzysztof ELAZKIEWICZ
nr upr. 455/02

Sprawdzaj cy: mgr in . Jacek MYGA
nr upr. 414/02



- PROJEKT BUDOWLANY -
Modernizacja rozprowadzenia ciep a w pomieszczeniu wymiennikowni na terenie budynku 

Urz du Gminy oraz Gminnego O rodka Kultury w Podegrodziu.

ZAWARTO  OPRACOWANIA

Cz  opisowa:

1. Cel, zakres i podstawa opracowania.

2. Modernizacja rozdzia u ciep a w wymiennikowni.

3. Wytyczne bran owe.

4. Zabezpieczenia p. po .

5. Uwagi ko cowe.

Cze  rysunkowa:        Skala rys.:

 1.  Schemat pod czenia obiegów w wymiennikowni - - -

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE 
NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI W ASNO  PRACOWNI PROJEKTOWEJ PPUH EKO-TECHNOLOGIE I  MO E BY  WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM. 

WYPO YCZANIE, KOPIOWANIE (W CA CI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJ  PISEMNEJ ZGODY BIURA.
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Urz du Gminy oraz Gminnego O rodka Kultury w Podegrodziu.

1.  CEL, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporz dzenie projektu modernizacji rozprowadzenia ciep a 

w pomieszczeniu wymiennikowni na terenie budynku Urz du Gminy oraz Gminnego 

rodka Kultury w Podegrodziu. Szczegó owe dane dotycz ce przeznaczenia 

funkcjonalnego poszczególnych pomieszcze  oraz rozwi za  konstrukcyjnych znajduj  

si  w projektach: architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstaw  do wykonania niniejszego opracowania s : 

zlecenie Inwestora,

podk ady architektoniczno-budowlane,

aktualnie obowi zuj ce normy i przepisy prawne.

2.  MODERNIZACJA ROZDZIA U CIEP A W WYMIENNIKOWNI.

Na zlecenie Inwestora w modernizowanej wymiennikowni zastosowano podzia  

instalacji na dwa osobne obiegi tj. GOK i UG. Zgodnie z wytycznymi Inwestora istniej ca 

instalacja wraz z armatur , zasilaj ca o rodek zdrowia nie podlega niniejszemu 

opracowaniu. 

Modernizacja polega  b dzie na zamontowaniu dwóch g ównych rozdzielaczy rurowych 

DN100 - zasilaj cego i powrotnego, od których poprowadzone zostan  trzy niezale ne 

odej cia. Dwa pierwsze obiegi zasila  b  kolejno Gminny O rodek Kultury oraz Urz d 

Gminy. Obecnie te dwie instytucje zasilane s  z jednego odej cia, co staje si  uci liwe 

w momencie kiedy jedna z w/w instytucji nie pracuje, a w drugiej pobór ciep a jest 

wymagany. Oby wyeliminowa  problem i zagwarantowa  niezale no  pracy tych dwóch 

instytucji, oddzielono te dwa obiegi. Sposób oraz typ armatury zamontowa  zgodnie ze 

schematem zamieszczonym w cz ci rysunkowej.  Modernizowane obiegi wyposa one 

zosta y w mieszacze 3 drogowe, zgodnie ze schematem.
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Dodatkowo w celu zapewnienia prawid owej pracy modernizowanego uk adu, nale y 

wymieni  istniej cy  cyfrowy sterownik typu HK2 marki VIESSMANN. W tym celu 

przewiduje si  monta  nowego sterowanego pogodowo, cyfrowego regulatora obiegu 

grzewczego z modu em obs ugowym oraz cyfrowym wy wietlaczem typu HK3W 

VIESSMANN. Sterownik ten zagwarantuje indywidualn  prac  dla poszczególnych 

obiegów.

UWAGA:

Nowo zamontowany sterownik nale y odpowiednio zaprogramowa , zgodnie 

z wytycznymi producenta.

Armatur  w pomieszczeniu kot owni nale y umie ci  tak, aby by a dost pna z poziomu 

pod ogi albo ze specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wy ej ni  1,8 m od pod ogi 

lub pomostu.

Jako izolacj  termiczn  przewodów c.o. zastosowa  kszta tki termoizolacyjne posiadaj ce 

atest niepalno ci, np. otuliny prefabrykowane z pianki poliuretanowej z p aszczem PVC. 

Dopuszcza si  równie  zastosowanie izolacji w postaci mat z we ny mineralnej.

Tab. Zalecane grubo ci dla otulin z pianki poliuretanowej z p aszczem PVC
DN Grubo , [mm]
15 20
20 20
25 20
32 20
40 25
50 25
65 25
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2.1. Pompy obiegowe

m p=1 , 1 q
t 1 t 2 1 ,1 6 3  [ m3/h ]

mp   -  wymagana przepustowo  pompy, [m3/h]

q    -  moc grzewcza transportowanego czynnika, [kW]

H   -  wysoko  podnoszenia, [mH2O]

Dobrano nast puj ce pompy:

        •  pompa obiegowa elektroniczna na Urz d Gminy:

 mp = 3,06 m3/h

 H = 3,62 mH2O

        •  pompa obiegowa elektroniczna na Gminny O rodek Kultury:

 mp = 4,55 m3/h

 H = 4,90 mH2O

W/w pompy dobrane zosta y w oparciu o opory powsta e na instalacji, armaturze oraz 

kot ach.

3.  WYTYCZNE BRAN OWE

3.1. Wytyczne budowlane:

- wykona  podpory  pod projektowane rozdzielacze,

3.2. Wytyczne elektryczne:

wykona  pod czenia projektowanych mieszaczy oraz cyfrowego regulatora;

wykona  instalacj  przeciwpora eniow ;
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4.  ZABEZPIECZENIA PPO .

Prace nale y prowadzi  ze szczególnym uwzgl dnieniem bezpiecze stwa 

przeciwpo arowego, nie mo na prowadzi  prac spawalniczych w pomieszczeniach,

w których znajduj  si  materia y atwopalne, pomieszczenia te nale y opró ni

i zapewni   rodki p.po . przed rozpocz ciem prac.

5.  UWAGI KO COWE

Po czenia elektryczne mog  by  wykonane jedynie przez elektryków 

z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowi zuj cymi:

przepisami bhp;

instrukcjami monta u;

dokumentacj  techniczn  ka dego elementu automatyki.

Ca  prac wykona  zgodnie z:

obowi zuj cymi przepisami BHP i ppo .;

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2003;

wytycznymi producentów urz dze .

Urz dzenia i materia y u yte przy wykonawstwie powinny posiada  dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
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